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Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03285.BMT 09.01.2016

Время: 11:37:25

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,953,8Точка измерения 1

-20,00,952,9Точка измерения 2

-20,00,953,2Точка измерения 3

-20,00,954,6Точка измерения 4

-20,00,95-4,6Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03288.BMT 09.01.2016

Время: 11:37:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,7Точка измерения 1

-20,00,951,1Точка измерения 2

-20,00,95-0,1Точка измерения 3

-20,00,95-0,5Точка измерения 4

-20,00,95-1,3Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03292.BMT 09.01.2016

Время: 11:38:11

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,8Точка измерения 1

-20,00,95-3,6Точка измерения 2

-20,00,950,0Точка измерения 3

-20,00,95-6,4Самая холодная точка 1

-20,00,95-6,1Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03294.BMT 09.01.2016

Время: 11:38:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,5Самая холодная точка 1

-20,00,950,4Самая холодная точка 2

-20,00,950,4Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03295.BMT 09.01.2016

Время: 11:39:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-0,2Точка измерения 1

-20,00,950,3Точка измерения 2

-20,00,951,0Точка измерения 3

-20,00,950,5Точка измерения 4

-20,00,95-0,5Точка измерения 5

-20,00,952,0Точка измерения 6

-20,00,95-0,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03299.BMT 09.01.2016

Время: 11:39:18

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,8Точка измерения 1

-20,00,952,4Точка измерения 2

-20,00,953,3Точка измерения 3

-20,00,952,1Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03300.BMT 09.01.2016

Время: 11:39:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,953,1Точка измерения 1

-20,00,953,7Точка измерения 2

-20,00,953,0Точка измерения 3

-20,00,952,0Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03301.BMT 09.01.2016

Время: 11:39:30

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,6Точка измерения 1

-20,00,952,6Точка измерения 2

-20,00,95-0,4Самая холодная точка 1

-20,00,95-0,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03304.BMT 09.01.2016

Время: 11:39:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-0,5Точка измерения 1

-20,00,950,0Точка измерения 2

-20,00,95-0,6Точка измерения 3

-20,00,950,1Точка измерения 4

-20,00,95-0,8Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03305.BMT 09.01.2016

Время: 11:39:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,2Точка измерения 1

-20,00,950,7Точка измерения 2

-20,00,951,7Точка измерения 3

-20,00,950,3Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03309.BMT 09.01.2016

Время: 11:40:59

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,0Точка измерения 1

-20,00,95-0,4Точка измерения 2

-20,00,951,3Точка измерения 3

-20,00,950,4Точка измерения 4

-20,00,953,8Точка измерения 5

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03311.BMT 09.01.2016

Время: 11:41:19

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-1,6Точка измерения 1

-20,00,950,5Точка измерения 2

-20,00,95-2,8Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03313.BMT 09.01.2016

Время: 11:41:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,6Точка измерения 1

-20,00,950,3Точка измерения 2

-20,00,950,7Точка измерения 3

-20,00,95-2,9Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03314.BMT 09.01.2016

Время: 11:42:08

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,2Точка измерения 1

-20,00,952,7Точка измерения 2

-20,00,95-2,8Точка измерения 3

-20,00,95-4,0Самая холодная точка 1

-20,00,95-2,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03315.BMT 09.01.2016

Время: 11:42:30

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-2,3Точка измерения 1

-20,00,95-0,5Точка измерения 2

-20,00,95-1,7Точка измерения 3

-20,00,95-2,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03316.BMT 09.01.2016

Время: 11:42:45

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-8,3Самая холодная точка 1

-20,00,95-6,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03318.BMT 09.01.2016

Время: 11:43:04

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-1,6Точка измерения 1

-20,00,950,3Точка измерения 2

-20,00,95-0,3Точка измерения 3

-20,00,950,4Точка измерения 4

-20,00,95-3,3Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03319.BMT 09.01.2016

Время: 11:43:12

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,6Точка измерения 1

-20,00,951,4Точка измерения 2

-20,00,950,8Точка измерения 3

-20,00,950,7Точка измерения 4

-20,00,95-0,5Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03320.BMT 09.01.2016

Время: 11:44:12

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9518,7Точка измерения 1

-20,00,9519,4Точка измерения 2

-20,00,9515,9Точка измерения 3

-20,00,9513,6Самая холодная точка 1

-20,00,9512,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03327.BMT 09.01.2016

Время: 11:45:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,2Точка измерения 1

-20,00,9514,8Точка измерения 2

-20,00,9513,5Точка измерения 3

-20,00,9514,8Точка измерения 4

-20,00,9512,0Самая холодная точка 1

-20,00,9512,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03328.BMT 09.01.2016

Время: 11:46:37

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9514,3Точка измерения 1

-20,00,9514,5Точка измерения 2

-20,00,9515,3Точка измерения 3

-20,00,9517,5Точка измерения 4

-20,00,9513,5Самая холодная точка 1

-20,00,9513,1Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03332.BMT 09.01.2016

Время: 11:47:04

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,4Точка измерения 1

-20,00,959,5Точка измерения 2

-20,00,9511,2Точка измерения 3

-20,00,958,4Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03335.BMT 09.01.2016

Время: 11:49:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9515,3Точка измерения 1

-20,00,9513,0Точка измерения 2

-20,00,9514,3Точка измерения 3

-20,00,9516,2Точка измерения 4

-20,00,9512,3Самая холодная точка 1

-20,00,9512,5Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03344.BMT 09.01.2016

Время: 11:51:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,8Самая холодная точка 1

-20,00,951,4Самая холодная точка 2

-20,00,950,9Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03346.BMT 09.01.2016

Время: 11:51:46

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,0Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03351.BMT 09.01.2016

Время: 11:52:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,3Самая холодная точка 1

-20,00,954,8Самая холодная точка 2

Гистограмма:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03357.BMT 09.01.2016

Время: 11:55:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,951,4Точка измерения 1

-20,00,950,5Точка измерения 2

-20,00,951,9Точка измерения 3

-20,00,95-0,8Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03358.BMT 09.01.2016

Время: 11:55:30

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,7Точка измерения 1

-20,00,952,1Точка измерения 2

-20,00,952,2Самая холодная точка 1

-20,00,951,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03360.BMT 09.01.2016

Время: 11:56:13

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,5Точка измерения 1

-20,00,955,8Точка измерения 2

-20,00,954,5Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03366.BMT 09.01.2016

Время: 11:57:10

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,3Самая холодная точка 1

-20,00,951,8Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03369.BMT 09.01.2016

Время: 11:57:38

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,4Точка измерения 1

-20,00,9510,8Точка измерения 2

-20,00,959,4Точка измерения 3

-20,00,9513,5Точка измерения 4

-20,00,958,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03374.BMT 09.01.2016

Время: 11:58:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,8Точка измерения 1

-20,00,956,8Точка измерения 2

-20,00,956,3Точка измерения 3

-20,00,954,4Самая холодная точка 1

-20,00,956,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03377.BMT 09.01.2016

Время: 12:00:05

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,9Точка измерения 1

-20,00,958,4Точка измерения 2

-20,00,954,2Точка измерения 3

-20,00,953,1Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03381.BMT 09.01.2016

Время: 12:00:45

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,9Точка измерения 1

-20,00,958,3Точка измерения 2

-20,00,958,8Точка измерения 3

-20,00,955,9Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03385.BMT 09.01.2016

Время: 12:01:48

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,6Точка измерения 1

-20,00,9511,9Точка измерения 2

-20,00,9512,0Точка измерения 3

-20,00,9512,3Точка измерения 4

-20,00,9511,5Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03386.BMT 09.01.2016

Время: 12:02:18

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9513,5Точка измерения 1

-20,00,9513,6Точка измерения 2

-20,00,9512,7Точка измерения 3

-20,00,9511,8Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03387.BMT 09.01.2016

Время: 12:02:26

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9514,1Точка измерения 1

-20,00,9513,9Точка измерения 2

-20,00,9514,3Точка измерения 3

-20,00,9516,4Точка измерения 4

-20,00,9513,1Самая холодная точка 1

-20,00,9513,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03390.BMT 09.01.2016

Время: 12:03:35

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,6Точка измерения 1

-20,00,956,5Точка измерения 2

-20,00,953,0Точка измерения 3

-20,00,953,5Точка измерения 4

-20,00,953,3Самая холодная точка 1

-20,00,950,2Самая холодная точка 2

-20,00,953,2Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03391.BMT 09.01.2016

Время: 12:03:48

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-0,8Самая холодная точка 1

-20,00,951,1Самая холодная точка 2

-20,00,950,6Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03403.BMT 09.01.2016

Время: 12:06:24

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,3Самая холодная точка 1

-20,00,959,5Самая холодная точка 2

-20,00,958,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03407.BMT 09.01.2016

Время: 12:07:35

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9515,6Точка измерения 1

-20,00,9512,7Точка измерения 2

-20,00,9515,6Точка измерения 3

-20,00,9511,6Самая холодная точка 1

-20,00,9511,1Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03409.BMT 09.01.2016

Время: 12:07:59

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,9Точка измерения 1

-20,00,957,8Точка измерения 2

-20,00,959,4Точка измерения 3

-20,00,9516,9Точка измерения 4

-20,00,955,8Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03412.BMT 09.01.2016

Время: 12:08:27

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,4Точка измерения 1

-20,00,958,4Точка измерения 2

-20,00,957,5Точка измерения 3

-20,00,959,2Точка измерения 4

-20,00,9512,0Точка измерения 5

-20,00,955,8Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03418.BMT 09.01.2016

Время: 12:09:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,1Точка измерения 1

-20,00,9510,6Точка измерения 2

-20,00,9512,4Точка измерения 3

-20,00,9512,5Точка измерения 4

-20,00,9512,8Точка измерения 5

-20,00,9517,3Точка измерения 6

-20,00,958,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03419.BMT 09.01.2016

Время: 12:09:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,2Точка измерения 1

-20,00,958,7Точка измерения 2

-20,00,959,8Точка измерения 3

-20,00,9511,7Точка измерения 4

-20,00,957,0Самая холодная точка 1

-20,00,959,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03420.BMT 09.01.2016

Время: 12:10:01

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,7Точка измерения 1

-20,00,957,1Точка измерения 2

-20,00,958,1Точка измерения 3

-20,00,957,1Самая холодная точка 1

-20,00,956,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03421.BMT 09.01.2016

Время: 12:10:06

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9513,8Точка измерения 1

-20,00,9512,8Точка измерения 2

-20,00,9512,0Точка измерения 3

-20,00,9513,7Точка измерения 4

-20,00,9518,5Точка измерения 5

-20,00,9512,3Самая холодная точка 1

-20,00,9512,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03422.BMT 09.01.2016

Время: 12:10:18

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,2Точка измерения 1

-20,00,9515,0Точка измерения 2

-20,00,9516,5Точка измерения 3

-20,00,959,6Самая холодная точка 1

-20,00,9510,2Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03423.BMT 09.01.2016

Время: 12:10:22

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,0Точка измерения 1

-20,00,9511,4Точка измерения 2

-20,00,958,5Точка измерения 3

-20,00,957,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03425.BMT 09.01.2016

Время: 12:11:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,3Точка измерения 1

-20,00,9510,0Точка измерения 2

-20,00,9510,2Точка измерения 3

-20,00,957,0Самая холодная точка 1

-20,00,957,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03427.BMT 09.01.2016

Время: 12:12:42

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,5Самая холодная точка 1

-20,00,957,1Самая холодная точка 2

-20,00,957,6Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03430.BMT 09.01.2016

Время: 12:13:07

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,5Точка измерения 1

-20,00,957,2Точка измерения 2

-20,00,957,5Точка измерения 3

-20,00,957,9Точка измерения 4

-20,00,957,9Точка измерения 5

-20,00,956,5Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03434.BMT 09.01.2016

Время: 12:14:25

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,2Точка измерения 1

-20,00,956,9Точка измерения 2

-20,00,957,9Точка измерения 3

-20,00,954,4Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03436.BMT 09.01.2016

Время: 12:14:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,2Точка измерения 1

-20,00,956,8Точка измерения 2

-20,00,957,3Точка измерения 3

-20,00,957,3Точка измерения 4

-20,00,956,8Самая холодная точка 1

-20,00,957,8Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03438.BMT 09.01.2016

Время: 12:14:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,6Точка измерения 1

-20,00,956,0Точка измерения 2

-20,00,956,1Точка измерения 3

-20,00,958,6Точка измерения 4

-20,00,954,4Самая холодная точка 1

-20,00,955,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03439.BMT 09.01.2016

Время: 12:15:03

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,2Точка измерения 1

-20,00,9513,3Точка измерения 2

-20,00,9515,0Точка измерения 3

-20,00,9514,8Точка измерения 4

-20,00,9511,3Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03441.BMT 09.01.2016

Время: 12:15:26

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9513,7Точка измерения 1

-20,00,958,4Точка измерения 2

-20,00,9512,8Точка измерения 3

-20,00,9510,4Точка измерения 4

-20,00,955,0Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03442.BMT 09.01.2016

Время: 12:15:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,8Самая холодная точка 1

-20,00,9510,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03445.BMT 09.01.2016

Время: 12:15:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,2Точка измерения 1

-20,00,9514,8Точка измерения 2

-20,00,9514,7Точка измерения 3

-20,00,9510,5Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03450.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:01

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,0Самая теплая точка 1

-20,00,95-7,7Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03451.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:11

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,6Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03452.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:21

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,8Точка измерения 1

-20,00,95-5,6Точка измерения 2

-20,00,95-8,8Точка измерения 3

-20,00,95-5,1Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03455.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-6,7Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03457.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:46

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,4Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03458.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:50

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,5Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03459.BMT 09.01.2016

Время: 12:19:53

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,7Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03462.BMT 09.01.2016

Время: 12:20:10

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,3Точка измерения 1

-20,00,95-7,4Точка измерения 2

-20,00,95-4,6Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03463.BMT 09.01.2016

Время: 12:20:15

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,2Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03464.BMT 09.01.2016

Время: 12:21:53

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,8Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03467.BMT 09.01.2016

Время: 12:23:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-6,8Точка измерения 1

-20,00,95-9,2Точка измерения 2

-20,00,95-6,9Точка измерения 3

-20,00,95-6,4Самая теплая точка 1

-20,00,95-6,1Самая теплая точка 2

-20,00,95-6,0Самая теплая точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03470.BMT 09.01.2016

Время: 12:23:17

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-6,2Самая теплая точка 1

-20,00,95-4,9Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03472.BMT 09.01.2016

Время: 12:24:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,2Точка измерения 1

-20,00,95-3,3Точка измерения 2

-20,00,95-4,5Точка измерения 3

-20,00,95-4,9Точка измерения 4

-20,00,95-3,4Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03477.BMT 09.01.2016

Время: 12:24:41

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,2Самая теплая точка 1

-20,00,95-4,8Самая теплая точка 2

-20,00,95-6,2Самая теплая точка 3

-20,00,95-5,7Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03479.BMT 09.01.2016

Время: 12:25:04

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,8Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование жилого дома

Файл: IV_03481.BMT 09.01.2016

Время: 12:25:55

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,8Точка измерения 1

-20,00,95-4,1Точка измерения 2

-20,00,95-6,8Точка измерения 3

-20,00,95-3,4Точка измерения 4

-20,00,95-2,1Самая теплая точка 1

Линия
профиля:


