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Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04296.BMT 24.01.2016

Время: 20:11:31

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,1Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04298.BMT 24.01.2016

Время: 20:12:11

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,6Самая холодная точка 1

-20,00,958,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04299.BMT 24.01.2016

Время: 20:12:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,8Самая холодная точка 1

-20,00,9511,3Самая холодная точка 2



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04300.BMT 24.01.2016

Время: 20:12:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,0Точка измерения 1

-20,00,9517,3Точка измерения 2

-20,00,9516,8Точка измерения 3

-20,00,9519,8Точка измерения 4

-20,00,9515,8Самая холодная точка 1

-20,00,9516,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04304.BMT 24.01.2016

Время: 20:13:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,954,7Самая холодная точка 1

-20,00,953,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04305.BMT 24.01.2016

Время: 20:13:59

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-0,2Самая холодная точка 1

-20,00,957,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04307.BMT 24.01.2016

Время: 20:14:52

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,5Точка измерения 1

-20,00,957,4Точка измерения 2

-20,00,958,9Точка измерения 3

-20,00,9510,3Самая холодная точка 1

-20,00,955,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04309.BMT 24.01.2016

Время: 20:16:29

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-1,7Самая холодная точка 1

-20,00,951,2Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04310.BMT 24.01.2016

Время: 20:16:36

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,7Самая холодная точка 1

-20,00,9510,3Самая холодная точка 2

-20,00,9510,2Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04311.BMT 24.01.2016

Время: 20:16:55

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9520,1Самая холодная точка 1

-20,00,9520,1Самая холодная точка 2

-20,00,9520,8Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04312.BMT 24.01.2016

Время: 20:17:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,2Самая холодная точка 1

-20,00,958,3Самая холодная точка 2

-20,00,957,6Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04315.BMT 24.01.2016

Время: 20:17:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-2,5Самая холодная точка 1

-20,00,952,5Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04316.BMT 24.01.2016

Время: 20:17:50

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9514,8Самая холодная точка 1

-20,00,9517,3Самая холодная точка 2

-20,00,9516,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04319.BMT 24.01.2016

Время: 20:19:04

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,2Самая холодная точка 1

-20,00,9515,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04323.BMT 24.01.2016

Время: 20:19:35

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,5Точка измерения 1

-20,00,95-1,1Точка измерения 2

-20,00,95-1,5Точка измерения 3

-20,00,95-10,2Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04324.BMT 24.01.2016

Время: 20:19:44

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,2Самая холодная точка 1

-20,00,9512,9Самая холодная точка 2

-20,00,9514,0Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04325.BMT 24.01.2016

Время: 20:19:49

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,2Самая холодная точка 1

-20,00,959,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04328.BMT 24.01.2016

Время: 20:20:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,4Самая холодная точка 1

-20,00,9515,5Самая холодная точка 2

-20,00,9510,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04329.BMT 24.01.2016

Время: 20:21:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,0Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04330.BMT 24.01.2016

Время: 20:21:16

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,2Самая холодная точка 1

-20,00,9510,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04332.BMT 24.01.2016

Время: 20:21:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,3Самая холодная точка 1

-20,00,957,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04335.BMT 24.01.2016

Время: 20:22:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,1Самая холодная точка 1

-20,00,959,8Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04337.BMT 24.01.2016

Время: 20:23:05

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,5Самая холодная точка 1

-20,00,955,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04338.BMT 24.01.2016

Время: 20:23:22

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,3Самая холодная точка 1

-20,00,955,1Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04342.BMT 24.01.2016

Время: 20:25:01

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,5Самая холодная точка 1

-20,00,959,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04343.BMT 24.01.2016

Время: 20:25:05

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,9Точка измерения 1

-20,00,9510,9Точка измерения 2

-20,00,957,4Точка измерения 3

-20,00,9510,4Точка измерения 4

-20,00,952,2Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04346.BMT 24.01.2016

Время: 20:26:16

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,4Самая холодная точка 1

-20,00,954,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04348.BMT 24.01.2016

Время: 20:26:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9519,6Самая холодная точка 1

-20,00,9518,5Самая холодная точка 2

-20,00,9518,1Самая холодная точка 3

-20,00,9524,5Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04349.BMT 24.01.2016

Время: 20:26:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9521,2Самая холодная точка 1

-20,00,9520,0Самая холодная точка 2

-20,00,9519,0Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04350.BMT 24.01.2016

Время: 20:26:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9521,1Самая холодная точка 1

-20,00,9519,1Самая холодная точка 2

-20,00,9519,1Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04352.BMT 24.01.2016

Время: 20:27:06

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9520,4Самая холодная точка 1

-20,00,9522,2Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04353.BMT 24.01.2016

Время: 20:27:13

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9514,6Самая холодная точка 1

-20,00,9517,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04355.BMT 24.01.2016

Время: 20:27:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9514,0Самая холодная точка 1

-20,00,9514,6Самая холодная точка 2

-20,00,9511,8Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04356.BMT 24.01.2016

Время: 20:27:46

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9515,6Точка измерения 1

-20,00,9514,9Точка измерения 2

-20,00,9515,4Точка измерения 3

-20,00,9512,3Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04359.BMT 24.01.2016

Время: 20:29:32

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,7Самая холодная точка 1

-20,00,9520,8Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04361.BMT 24.01.2016

Время: 20:29:53

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9524,2Самая холодная точка 1

-20,00,9523,3Самая холодная точка 2

-20,00,9523,7Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04362.BMT 24.01.2016

Время: 20:30:03

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9520,0Самая холодная точка 1

-20,00,9520,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04363.BMT 24.01.2016

Время: 20:30:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9521,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04365.BMT 24.01.2016

Время: 20:30:29

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9522,5Самая холодная точка 1

-20,00,9521,9Самая холодная точка 2

-20,00,9521,6Самая холодная точка 3

-20,00,9521,7Самая холодная точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04368.BMT 24.01.2016

Время: 20:31:28

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9521,4Самая холодная точка 1

-20,00,9520,6Самая холодная точка 2

-20,00,9521,1Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04369.BMT 24.01.2016

Время: 20:31:37

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9521,5Самая холодная точка 1

-20,00,9520,8Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04414.BMT 24.01.2016

Время: 20:44:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,0Самая теплая точка 1

-20,00,95-11,7Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04370.BMT 24.01.2016

Время: 20:31:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9520,1Самая холодная точка 1

-20,00,9518,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04371.BMT 24.01.2016

Время: 20:31:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9521,1Точка измерения 1

-20,00,9521,5Точка измерения 2

-20,00,9521,5Точка измерения 3

-20,00,9520,6Точка измерения 4

-20,00,9520,3Самая холодная точка 1

-20,00,9519,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04372.BMT 24.01.2016

Время: 20:31:53

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9517,9Самая холодная точка 1

-20,00,9517,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04375.BMT 24.01.2016

Время: 20:32:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9522,9Самая холодная точка 1

-20,00,9523,0Самая холодная точка 2

-20,00,9522,1Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04377.BMT 24.01.2016

Время: 20:32:31

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,5Самая холодная точка 1

-20,00,9513,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04378.BMT 24.01.2016

Время: 20:32:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9510,2Самая холодная точка 1

-20,00,9510,1Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04379.BMT 24.01.2016

Время: 20:32:41

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,6Точка измерения 1

-20,00,9510,9Точка измерения 2

-20,00,957,9Самая холодная точка 1

-20,00,958,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04380.BMT 24.01.2016

Время: 20:33:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,7Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04384.BMT 24.01.2016

Время: 20:34:18

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9513,6Самая холодная точка 1

-20,00,9513,5Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04385.BMT 24.01.2016

Время: 20:34:23

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9514,9Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04387.BMT 24.01.2016

Время: 20:34:37

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9524,8Самая холодная точка 1

-20,00,9524,1Самая холодная точка 2

-20,00,9524,1Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04392.BMT 24.01.2016

Время: 20:35:26

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9523,2Точка измерения 1

-20,00,9524,0Точка измерения 2

-20,00,9521,2Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04393.BMT 24.01.2016

Время: 20:35:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9522,4Самая холодная точка 1

-20,00,9523,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04395.BMT 24.01.2016

Время: 20:37:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-9,5Самая теплая точка 1

-20,00,95-11,1Самая теплая точка 2

-20,00,95-17,4Самая теплая точка 3



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04407.BMT 24.01.2016

Время: 20:41:45

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-13,3Самая теплая точка 1

-20,00,95-7,9Самая теплая точка 2

Линия
профиля:


