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Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04569.BMT 27.01.2016

Время: 9:53:49

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-1,7Самая теплая точка 1

-20,00,95-7,4Самая теплая точка 2

-20,00,95-6,0Самая теплая точка 3

-20,00,95-4,7Самая теплая точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04570.BMT 27.01.2016

Время: 9:53:53

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,0Самая теплая точка 1

-20,00,95-7,6Самая теплая точка 2

-20,00,95-6,8Самая теплая точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04573.BMT 27.01.2016

Время: 9:54:41

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,2Самая теплая точка 1

-20,00,95-6,1Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04577.BMT 27.01.2016

Время: 9:55:30

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,8Точка измерения 1

-20,00,95-8,1Точка измерения 2

-20,00,95-9,9Точка измерения 3

-20,00,95-11,5Точка измерения 4

-20,00,95-9,8Точка измерения 5

-20,00,95-4,7Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04578.BMT 27.01.2016

Время: 9:55:36

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-8,6Точка измерения 1

-20,00,95-6,4Точка измерения 2

-20,00,95-9,5Точка измерения 3

-20,00,95-6,7Точка измерения 4

-20,00,95-3,1Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04580.BMT 27.01.2016

Время: 9:56:08

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,4Точка измерения 1

-20,00,95-6,1Точка измерения 2

-20,00,95-4,7Точка измерения 3

-20,00,95-7,4Точка измерения 4

-20,00,95-7,8Точка измерения 5

-20,00,95-9,9Точка измерения 6

-20,00,95-8,1Точка измерения 7

-20,00,95-0,5Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04584.BMT 27.01.2016

Время: 9:57:20

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-6,3Точка измерения 1

-20,00,95-7,0Точка измерения 2

-20,00,95-7,9Точка измерения 3

-20,00,95-9,3Точка измерения 4

-20,00,95-4,0Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04590.BMT 27.01.2016

Время: 9:58:55

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-6,9Точка измерения 1

-20,00,95-9,0Точка измерения 2

-20,00,95-6,9Точка измерения 3

-20,00,95-5,5Самая теплая точка 1

-20,00,95-4,0Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04591.BMT 27.01.2016

Время: 9:58:59

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-6,1Самая теплая точка 1

-20,00,95-7,5Самая теплая точка 2

-20,00,95-6,0Самая теплая точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04592.BMT 27.01.2016

Время: 9:59:03

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,9Самая теплая точка 1

-20,00,95-6,1Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04593.BMT 27.01.2016

Время: 9:59:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-1,8Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04597.BMT 27.01.2016

Время: 10:00:27

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-2,7Самая теплая точка 1

-20,00,95-2,6Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04602.BMT 27.01.2016

Время: 10:01:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-2,7Самая теплая точка 1

-20,00,95-6,2Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04603.BMT 27.01.2016

Время: 10:04:49

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,0Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04604.BMT 27.01.2016

Время: 10:07:36

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9531,9Самая теплая точка 1

-20,00,9530,7Самая теплая точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04605.BMT 27.01.2016

Время: 10:09:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,0Самая холодная точка 1

-20,00,9512,4Самая холодная точка 2

-20,00,9512,4Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04609.BMT 27.01.2016

Время: 10:11:21

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,9Самая холодная точка 1

-20,00,955,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04612.BMT 27.01.2016

Время: 10:11:35

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,8Точка измерения 1

-20,00,956,2Точка измерения 2

-20,00,955,1Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04613.BMT 27.01.2016

Время: 10:11:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,4Точка измерения 1

-20,00,957,8Самая холодная точка 1

-20,00,957,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04614.BMT 27.01.2016

Время: 10:12:31

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,1Самая холодная точка 1

-20,00,951,1Самая холодная точка 2

-20,00,950,7Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04616.BMT 27.01.2016

Время: 10:13:57

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-7,1Самая холодная точка 1

-20,00,95-6,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04617.BMT 27.01.2016

Время: 10:14:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-4,0Самая холодная точка 1

-20,00,950,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04620.BMT 27.01.2016

Время: 10:14:16

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-5,1Самая холодная точка 1

-20,00,95-6,3Самая холодная точка 2

-20,00,95-4,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04623.BMT 27.01.2016

Время: 10:14:47

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,8Самая холодная точка 1

-20,00,955,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04625.BMT 27.01.2016

Время: 10:15:22

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,954,6Точка измерения 1

-20,00,952,9Точка измерения 2

-20,00,956,8Точка измерения 3

-20,00,955,9Точка измерения 4

-20,00,957,8Точка измерения 5

-20,00,950,3Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04626.BMT 27.01.2016

Время: 10:15:33

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,7Точка измерения 1

-20,00,959,3Точка измерения 2

-20,00,9516,2Точка измерения 3

-20,00,956,7Самая холодная точка 1

-20,00,957,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04630.BMT 27.01.2016

Время: 10:15:54

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,953,7Точка измерения 1

-20,00,9512,4Точка измерения 2

-20,00,9511,3Точка измерения 3

-20,00,9512,1Точка измерения 4

-20,00,952,6Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04631.BMT 27.01.2016

Время: 10:16:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,0Самая холодная точка 1

-20,00,956,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04633.BMT 27.01.2016

Время: 10:16:14

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,3Самая холодная точка 1

-20,00,951,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04637.BMT 27.01.2016

Время: 10:16:40

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,952,4Самая холодная точка 1

-20,00,950,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04639.BMT 27.01.2016

Время: 10:17:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,5Самая холодная точка 1

-20,00,957,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04642.BMT 27.01.2016

Время: 10:17:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,7Самая холодная точка 1

-20,00,958,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04645.BMT 27.01.2016

Время: 10:18:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,4Самая холодная точка 1

-20,00,959,5Самая холодная точка 2

-20,00,9510,1Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04647.BMT 27.01.2016

Время: 10:18:10

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,3Самая холодная точка 1

-20,00,959,2Самая холодная точка 2

-20,00,958,0Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04649.BMT 27.01.2016

Время: 10:18:30

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,2Самая холодная точка 1

-20,00,951,3Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04651.BMT 27.01.2016

Время: 10:18:45

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,950,4Самая холодная точка 1

-20,00,953,3Самая холодная точка 2

-20,00,955,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04652.BMT 27.01.2016

Время: 10:18:49

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,0Самая холодная точка 1

-20,00,954,9Самая холодная точка 2

-20,00,956,0Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04655.BMT 27.01.2016

Время: 10:19:05

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,1Самая холодная точка 1

-20,00,957,4Самая холодная точка 2

Гистограмма:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04656.BMT 27.01.2016

Время: 10:19:11

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,954,0Самая холодная точка 1

-20,00,953,8Самая холодная точка 2

-20,00,953,4Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04661.BMT 27.01.2016

Время: 10:19:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,7Точка измерения 1

-20,00,9511,5Точка измерения 2

-20,00,9512,4Точка измерения 3

-20,00,9513,7Точка измерения 4

-20,00,958,6Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04667.BMT 27.01.2016

Время: 10:21:22

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,95-3,6Самая холодная точка 1

-20,00,958,9Самая холодная точка 2

-20,00,9516,7Самая теплая точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04668.BMT 27.01.2016

Время: 10:21:27

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,8Самая холодная точка 1

-20,00,9511,1Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04671.BMT 27.01.2016

Время: 10:22:09

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,3Самая холодная точка 1

-20,00,956,0Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04684.BMT 27.01.2016

Время: 10:23:50

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,6Точка измерения 1

-20,00,9513,1Точка измерения 2

-20,00,9515,3Точка измерения 3

-20,00,9516,8Точка измерения 4

-20,00,959,4Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04687.BMT 27.01.2016

Время: 10:24:39

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9512,7Самая холодная точка 1

-20,00,9512,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04690.BMT 27.01.2016

Время: 10:24:56

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9515,4Самая холодная точка 1

-20,00,9515,8Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04691.BMT 27.01.2016

Время: 10:25:02

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9515,1Точка измерения 1

-20,00,9515,0Точка измерения 2

-20,00,9515,8Точка измерения 3

-20,00,9515,2Точка измерения 4

-20,00,9513,6Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04692.BMT 27.01.2016

Время: 10:25:13

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9516,9Точка измерения 1

-20,00,9517,2Точка измерения 2

-20,00,9516,9Точка измерения 3

-20,00,9517,3Точка измерения 4

-20,00,9519,4Точка измерения 5

-20,00,9516,5Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04698.BMT 27.01.2016

Время: 10:26:24

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9511,5Самая холодная точка 1

-20,00,9512,6Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04701.BMT 27.01.2016

Время: 10:26:43

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9515,0Самая холодная точка 1

-20,00,9514,7Самая холодная точка 2

-20,00,9515,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04703.BMT 27.01.2016

Время: 10:26:54

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9517,0Самая холодная точка 1

-20,00,9516,8Самая холодная точка 2

-20,00,9516,7Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04729.BMT 27.01.2016

Время: 10:30:41

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,1Самая холодная точка 1

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04706.BMT 27.01.2016

Время: 10:27:18

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,9517,4Самая холодная точка 1

-20,00,9517,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04709.BMT 27.01.2016

Время: 10:27:45

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,1Самая холодная точка 1

-20,00,959,5Самая холодная точка 2

-20,00,957,9Самая холодная точка 3

-20,00,958,7Самая холодная точка 4

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04710.BMT 27.01.2016

Время: 10:27:49

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,958,5Самая холодная точка 1

-20,00,958,3Самая холодная точка 2

-20,00,956,0Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04711.BMT 27.01.2016

Время: 10:27:54

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,5Самая холодная точка 1

-20,00,959,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04712.BMT 27.01.2016

Время: 10:27:58

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,959,6Самая холодная точка 1

-20,00,9510,4Самая холодная точка 2

-20,00,9510,3Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04714.BMT 27.01.2016

Время: 10:28:25

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,8Самая холодная точка 1

-20,00,955,9Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04716.BMT 27.01.2016

Время: 10:28:38

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,6Самая холодная точка 1

-20,00,958,4Самая холодная точка 2

-20,00,958,0Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04720.BMT 27.01.2016

Время: 10:29:01

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,955,5Самая холодная точка 1

-20,00,957,2Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04722.BMT 27.01.2016

Время: 10:29:25

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,954,9Самая холодная точка 1

-20,00,955,4Самая холодная точка 2

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04724.BMT 27.01.2016

Время: 10:29:34

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,957,6Самая холодная точка 1

-20,00,958,5Самая холодная точка 2

-20,00,958,2Самая холодная точка 3

Линия
профиля:



Тепловизионное обследование загородного жилого дома

Файл: IV_04726.BMT 27.01.2016

Время: 10:30:06

20,0Отраж. темп. [°C]:

0,95Коэффициент излучения:

Параметры изображения:

Тип
объектива:

Стандартный 32° 20314357Серийный номер
объектива:

Дата:

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-20,00,956,9Самая холодная точка 1

-20,00,956,7Самая холодная точка 2

Линия
профиля:


